Broj: 42 -19
Datum 31.01.2019.

POZORISTE - FILM - BIBLIOTEKA

CENTAR ZA KULTURU TIVAT

85320 Tivat, ul. Luke Tomanovi¢a br.4, centrala - tel: 032 674 587, uprava - tel/fax: 032 674 590

organizator - tel: 032 674 555, biblioteka - tel: 032 674 588
E-mail: kultart@t-com.me, teativ@t-com.me, www.czktivat.me

PIB: 02015218

Na osnovu ¢lana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG™, br. 42/11, 57/14,
28/15 1 42/17 ) i Pravilnika za postupanje Centra za kulturu Tivat prilikom sprovodenja

nabavke male vrijednosti,

JU Centar za kulturu Tivat dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o narucdiocu

Narudilac: Lice/a za davanje informacija:
JU Centar za kulturu Tivat Vojislav Kaluderovi¢

Adresa: Postanski broj:

Luke Tomanovica 4 85320

Sjediste: PIB:

Tivat 02015218

Telefon: Faks:

032-674-555

| 032-674-590

E-mail adresa:
kultart@t-com.me

Internet stranica:
www.czktivat.me

I II Predmet nabavke:

[ robe
O usluge
X radovi

LIII Opis predmeta nabavke:

REKONSTRUKCIJA S

ALE DTV PARTIZAN TIVAT

| IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa ura¢unatim PDV-om 23.000,00 €;




| V Tehnicke karakteristike ili specifikacije

1. JAKA STRUJA
1.1. RAZVODNI ORMARI

1. Isporuka i ugradnja kablovskog prikljuénog ormara KPO sa jednim slogom niskonaponskih
visokoucinskih osiguraca NV 400/250A. Ormar je tipske proizvodnje, izraden od silumina u

zastiti IP 55. Sve komplet sa osiguracima.
Kom. 1 X -

2. Isporuka i ugradnja priklju¢énog mjernog ormara PMO izradenog od dva puta dekapiranog lima
debljine 2mm, antikorozivno zastic¢en i lakiran u boji po zelji Investitora. Iznad brojila i uklopnog
sata ostaviti zastakljene otvore za ocitavanje.

Ormar se sastoji od:
-trofazno poluindirektno dvotarifno brojilo 3x380/220V, 5A, isporucuje CEDIS
-uklopni sat 220V, 10A
-potrebni osiguraci (10A) strujnog i naponskog dijela sa mogucnoti plombiranja
-kleme pertinaks, trajne oznake prekidaca, strujnih kola, uvodnice, provodnici za vezu sa reduktorima,
jednopolna $ema, opomenske naljepnice i ostali sitni materijal
Sve komplet povezano, ispitano i pusteno u rad.
Kom. 1 X =

3. Isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormara GRO izradenog od dva puta dekapiranog
lima debljine 2mm antikorozivno zasti¢en i lakiran bojom po Zelji Investitora. Svako polje ormara
je sa posebnim vratima snabdjevenim bravicom i klju¢em. Tabla se sastoji od: polja sa glavnim
teretnim prekidaCem i odvodnicima prenapona i dva polja razvoda: mreznog i agregatskog.

Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plasti¢nim etiketetama,
natpisnim plo¢ama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom.
Ormar je izraden u mehanickoj zastiti IP 43 za ugradnju uz zid.
Ormar je kompletno oZi¢en sa ugradenim slede¢im elementima:
-postolje za nozasti osigurac 250A
-nozasti osiguraci NV00O 200A
-glavni prekidac sa okidacem INS 250A
-komapktna sklopka KS 200A
-grebenasti prekida¢ 4G 200-53 U (1 0 2)
-grebenasti prekida¢ 4G 200-10 U
-strujni mjerni transformator STEM 300/5 A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/16A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/32A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/40A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/125A
-signalna lampica ST, E14, 220V, 5W
-katodni odvodnik prenapona V25-B/3, OBO-Betterman ili sli¢an
-bakarne sabirnice Cu 30x4mm
-kleme pertinaks, trajne oznake prekidaca, strujnih kola, jednopolna $ema, opomenske naljepnice
kao i ostali sitni nespecificirani materijal
Kom. 1 X =

4. Isporuka i ugradnja razvodnog ormara grijanja RO-Gr izradenog od dva puta dekapiranog lima
debljine 2mm antikorozivno zasticen i lakiran bojom po zelji Investitora. Svako polje ormara je sa posebnim
vratima snabdjevenim bravicom i kljuéem. Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima
plasticnim etiketetama, natpisnim plo¢ama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom.
Ormar je izraden u mehanickoj zastiti IP 43 za ugradnju uz zid.

Ormar je kompletno ozi¢en sa ugradenim slede¢im elementima:
-postolje za nozasti osigurac 250A

-nozasti osiguraci NV00O 200A

-komapktna sklopka KS 250A

-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/10A




-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/16A
-signalna lampica ST,E14, 220V, 5W
-bakarne sabirnice Cu 30x4mm
-kleme pertinaks, trajne oznake prekidaca, strujnih kola, jednopolna $ema, opomenske naljepnice
kao i ostali sitni nespecificirani materijal
Kom. 1 X =
Isporuka i ugradnja razvodnog ormara grijanja RO-OP1 izradenog od dva puta dekapiranog lima
debljine 2mm antikorozivno zasti¢en i lakiran bojom po Zelji Investitora. Svako polje ormara je sa posebnim
vratima snabdjevenim bravicom i klju¢em. Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima,
plasticnim etiketetama, natpisnim plocama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom.
Ormar je izraden u mehanickoj zastiti IP 43 za ugradnju uz zid.
Ormar je kompletno ozZi¢en sa ugradenim sledec¢im elementima:
-komapktna sklopka KS 160A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/10A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/16A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/40A
-trofazne UKO-UTO uti¢nice 63A sa utikacima
-bakarne sabirnice Cu 30x4mm
-kleme pertinaks, trajne oznake prekidaca, strujnih kola, jednopolna $ema, opomenske naljepnice
kao i ostali sitni nespecificirani materijal
Kom. 1 X =
Isporuciti i montirati razvodni ormar RO-OP2 za 32 automatskih osiguraca (10A,16A)
| bravom na zakljuavanje. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni
za ugradnju table, prekidaca i ranziranje kablova komplet prema jednopolnoj semi. U tablu
je potrebno ugraditi sledecu opremu:
-FID sklopka 40/05A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/10A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/16A
-ostali sitan nespecificiran materijal
Kom. 1 X =
Isporuciti i montirati razvodni ormar RO-Sm za 32 automatskih osiguraca (10A,16A)
| bravom na zaklju¢avanje. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni
za ugradnju table, prekidaca i ranziranje kablova komplet prema jednopolnoj semi. U tablu
je potrebno ugraditi sledecu opremu:
-FID sklopka 40/05A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/10A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/16A
-ostali sitan nespecificiran materijal
Kom. 1 X -
Isporuciti i montirati razvodni ormar RO-Ss za 28 automatskih osiguraca (10A,16A)
| bravom na zaklju¢avanje. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni
za ugradnju table, prekidaca i ranziranje kablova komplet prema jednopolnoj semi. U tablu
je potrebno ugraditi sledecu opremu:
-FID sklopka 25/05A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/10A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/16A
-ostali sitan nespecificiran materijal
Kom. 1 X =
Isporuciti i montirati razvodni ormar RT-F za 12 automatskih osiguraca (10A,16A)
| bravom na zaklju¢avanje. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni
za ugradnju table, prekidaca i ranziranje kablova komplet prema jednopolnoj semi. U tablu
je potrebno ugraditi sledecu opremu:
-FID sklopka 25/05A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/10A
-jednopolni prekidaci niskog napona , MCB-C/16A
-ostali sitan nespecificiran materijal
Kom. 1 X =




10. Isporuciti i montirati razvodni ormar veze postojec¢ih dimera sa instalacijom RT-Vz za 138 automatskih
osiguraca 16A rednim stezaljkama za priklju¢enje fleksibilnih kablova zavréenih monofaznim utikacima.
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table, prekida¢a i ranzZiranje
kablova komplet prema jednopolnoj semi.
-ostali sitan nespecificiran materijal
Kom. 1 X =

1.3. INSTALACIONA OPREMA
1. Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, dva modula - 2M, katalo$kog broja 800 51, LEGRAND ili sli¢an.
Kom. 65 X =
2. lIsporuka i ugradnja nosaca instalacione opreme, dva modula - 2M, kataloskog broja 802 51,LEGRAND ili slican

Kom. 65 X =

3. Isporuka i ugradnja maske (okvira), 2 M, kataloSkog broja 788 02, LEGRAND ili sli¢an .
Kom. 65 X =

4. Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, Cetiri modula - 4M, kataloskog broja 800 52, LEGRAND ili sli¢an .
Kom. 16 X =

5. Isporuka i ugradnja nosaca instalacione opreme, Cetiri modula - 4M, katalo$kog broja 802 52,

LEGRAND.

Kom. 16 X =

6. Isporuka i ugradnja maske (okvira), 4 M, kataloskog broja 788 14, LEGRAND ili sli¢an.
Kom. 16 X -

7. Isporuka i ugradnja ugradne pvc kutije, osam modula - 6M, katalo$kog broja 800 53, LEGRAND ili sli¢an.
Kom. 7 X =

8. Isporuka i ugradnja nosaca instalacione opreme, osam modula - 6M, kataloskog broja 802 53,
LEGRAND ili slican.

Kom. 7 X =
9. lIsporuka i ugradnja maske (okvira), 6 M, katalo$kog broja 788 18, LEGRAND ili sli¢an.
Kom. 7 X =

10. Isporuka i ugradnja mehanizma obicne instalacione sklopke 10 A, 1M, kataloSkog
broja 770 00, LEGRAND ili sli¢an.
Kom. 18 % =
11. Isporuka i ugradnja mehanizma obicne instalacione sklopke 10X, 2M, kataloskog broja 770 10,
LEGRAND ili slican .
Kom. 4 X =
12. Isporuka i ugradnja mehanizma naizmjenicne instalacione sklopke 10X, 2M, kataloskog
broja 770 11, LEGRAND ili

slican .

Kom. 6 X =

13. Isporuka i montaza energetske uti¢nice-bijele 2P+E (2M) kat.br. 772 10, LEGRAND ili sli¢an.
Kom. 205 X =

13.1. Isporuka i montaza energetske utic¢nice crvene 2P+E (2M) kat.br. 772 10, LEGRAND ili sli¢an.

Kom. 33 X =

14. Isporuka i montaza OG energetske utiCnice 2P+E, 16A, 230V, IP55, kat.br. 916 41, LEGRAND ili sli¢an .
Kom. 64 X =

15. Isporuka i ugradnja mehanizma instalacione sklopke 10 A, 1M, sa indikacijom uklju¢enja
za kupatilski indikator 3x(bojler, grijalica, svijetlo, ventilator), LEGRAND ili slican.
Kom. 1 X =
Povezivanje bojlera na elektricnu
16. instalaciju
Kom. 1 X =
17. Isporuka i ugradnja podne kutije 12M sa poklopcem od nerdaluceg Celika
Kom. 9 X =
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REKAPITULACIJA INSTALACIJA JAKE STRUJE:
RAZVODNI ORMARI
INSTALACIONA OPREMA

JAKA STRUJA
SLABA STRUJA

Nabavka i polaganje Multi cor kabala tip CYB 8-4C, (8 pari) duzine 15 m’
Kom. 1 X =

Nabavka i polaganje Multi cor kabala tip DAP-Audio CobraX Stagewheel 32/8 (32 para) duzine 30 m’
Kom. 1 X =

Nabavka i ugradnja slobodno stojeceg RACK ormara 18U, 600x800, Opremljen sa Path panelom,
povezan uzemljen i sa napojnom letvom od 7 uti¢nica
Kom. 1 X =

SLABA STRUJA

TERMOTEHNIKA
OPREMA

VRF uredaj, proizvod LG MultiV, tip
kanalska jedinica, predvideni za
STROPNU ugradnju, sa visebrzinskim
ventilatorom ili sli¢an:

I ARNU28GBGA?2 \ komplet =

INSTALACIJE TERMOTEHNIKE UKUPNO:

ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA IZ TRECE FAZE KOJE TREBA
IZVESTI U OVOJ DRUGOJ FAZI:

JAKA STRUJA

SLABA STRUJA

TERMOTEHNIKA

SVE UKUPNO BEZ PDV-A

PDV
SVE UKUPNO SA PDV-OM




VI Nacin placanja
Naruc¢ilac se obavezuje da ¢e pla¢anje izvrsiti do 30 dana po ispostavljenoj fakturi.

VII Rok isporuke robe, izvodenja radova, odnosno pruzanja usluge:

a) Rok izvr§enja ugovora je 10 dana od dana zaklju¢ivanja ugovora.
b) Mjesto izvrienja ugovora je Tivat.

| VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

OInajniza ponudena cijena broj bodov

IX Rok i nacin dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 11:00sati, zaklju¢no sa danom 04.02.2019.
godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

Oneposrednom predajom na arhivi naruc¢ioca na adresi Luke Tomanoviéa 4, Tivat
Opreporu¢enom posiljkom sa povratnicom na adresi Luke Tomanoviéa 4, Tivat

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlas¢eni predstavnici ponudada sa
prilozenim punomo¢jem potpisanim od strane ovlas¢enog lica, odrzace se dana
04.02.2019.godine u 11.15 sati, u prostorijama JU Centra za kulturu Tivat na adresi Luke
Tomanovica 4, Tivat.

I X Rok za donoSenje obavjeStenja o ishodu postupka

15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

] XI Druge informacije

Ponuda¢ u ponudi dostavlja Izjavu, a kojom dokazje ispunjenost uslova utvrdenih
zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, i to u formi pisane
izjave date pod punom moralnom, materijalnom i krivicnom odgovornoséu, a koja se
dostavlja uz ponudu i ¢ini njen sastavni dio.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti
na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst ,ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj
Zahtjeva, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponudada, kao i e-mail adresu
ukoliko je ima.

Ponuda¢ je duzan za svaku pojedina¢nu stavku iz Tacke V Tehni¢ke karakteristike ili
specifikacije navesti : jedini¢nu cijenu bez pdv-a(€)

Ponuda¢ dostavija ponudu sa cijenom izrazenom u EUR-ima, sa posebno iskazanim




PDV-om.

U ponudenu cijenu ura¢unavaju se svi tro§kovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu,
sa posebno iskazanimPDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponudena cijena piSe se brojkama.
Uslovi za u¢es¢e u postupku nabavke male vrijednosti su:

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo ponuda¢ koji:

1) je upisan u registar kod organa nadleZnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvrSio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
odnosno propisima drzave u kojoj ima sjediste:

3) dokaze da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnazno osudivan za neko od
krivi¢nih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Pored gore navedenih uslova ponuda¢ mora ispunjavati uslove u skladu sa ¢lanom 17.
Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 42/11, 57/14, 28/15142/17 ) .

MVrednovanje ponuda po kriterijumu najnize ponudena cijena vrsi¢e se na sljede¢i
nadin:

Najniza ponudena cijena =maksimalan broj bodova

Ponudacu koji ponudi najnizu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali
ponudaci dobijaju proporcijonalan bro jbodova u odnosu na najnizu ponudenu cijenu,
odnosno prema navedenoj formuli :

Najniza ponudena cijena x 100
Broj bodova= -------mmmemeee e
Ponuden acijena

Ponuda¢i su u obvezni u ponudi ispuniti sve uslove trazene Zahtjevom, a ista predstavlja
izjavu volje ponudaca da isporu¢i robu, u skladu sa uslovima navedenim u Zahtjevu. U
cijenu ponude moraju biti uracunati svi troskovi i popusti.

Ponuda¢ moZe do isteka roka za dostavljanje ponudadostaviti samo jednu ponudu i ne moze
je mjenjati.

Narucilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji ra¢unska greska.Ukoliko se utvrdi
racunska greSka manja od 3%, narugilac ¢e od ponudaca pisanim putem zatraziti ispravku
racunske gresSke ili ¢e sam ispraviti radunsku gresku i od ponudaca zatraziti da u roku tri
dana od dana prijema obavjestenja o utvrdenoj ra¢unskoj gresci potvrdi prihvatanje ispravke
raunske greSke. Ispravke se u ponudi jasno oznaGavaju. Ponuda &ija je ratunska greska
veca od 3% bice ocijenjena kao neispravna. 4

Sluzbenik za javne nabavke
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